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Sammanfattning 
Rapporten omfattar dagsljusutredning för Bildhuggaren 11, Sundbyberg. Utredningen ämnar undersöka om 
befintliga byggnader uppfyller gällande krav för dagsljus enligt Boverkets byggregler (BBR) allmänna råd avsnitt 
6:322 och Miljöbyggnad 3.0.  

Samtliga rum testats enligt BBR och Miljöbyggnad 3.0 dagsljuskrav. 
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1. Allmänt 
Rapporten omfattar dagsljusutredning för Bildhuggaren 11, Sundbyberg. Utredningen ämnar undersöka om 
befintliga byggnader uppfyller gällande krav för dagsljus enligt BBR och Miljöbyggnad 3.0. 

2. Krav 
BBR: 

Enligt BBR avsnitt 6:322 skall rum för mer än tillfällig vistelse utformas för god tillgång till dagsljus. DF punkt 
(simulering av dagsljusfaktorn i en punkt enligt standard SS 91 42 01) som ger en bedömningspunkt på halva 
rumsdjupet, 0,8 m över golv, 1 m från mörkaste sidovägg eller DFmedian (simulering av medianvärde för 
dagsljusfaktorn enligt Miljöbyggnad 3.0) kan användas för att bedöma dagsljusprestanda. I detta projekt har 
dagsljusfaktorn beräknats som DFmedian på grund av bättre omfördelning av dagsljus i rummet. 

Miljöbyggnad 3.0: 

Enligt Miljöbyggnad 3.0 skall rum för mer än tillfällig vistelse utformas för god tillgång till dagsljus. DFmedian kan 
användas för att bedöma dagsljusprestanda. I detta projekt simulerades DF -medianen med hjälp av programvara 
Climate Studio. Enligt Miljöbyggnad 3.0 för befintliga byggnader är minimikraven för var och en av 
Miljöbyggnadens kategorier baserade på en simulerad dagsljusfaktor: 

GULD: DFmedian = 1,3% 

SILVER: DFmedian = 1,0% 

BRONS: DFmedian = 0,8% 

 

3. Antagande och beräkningsförutsättningar 
3.1.   Metod 

Beräkningarna utgår från aktuell ArchiCADmodell. Dagsljusutredning är utförd med följande 
programvara: 

 ArchiCAD 

 RGA (Rhino – Grasshopper – ArchiCAD) 

 Climate Studio 
Beräkningar tar hänsyn till omgivande ytors reflektionsförmåga, himlens ljushet, himmelsavskärmningen, 
fönstrens ljusgenomsläpplighet, omkringliggande byggnader och utvändiga skuggande byggnadsdelar, etc. 
Tabellen nedan visar simuleringsinställningarna och de materialegenskaper som används för simuleringarna. 
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4. Resultat 
Resultatet kan läsas i bilaga 1 och 2. 

Resultatet redovisas i sin helhet grafiskt i slutet av denna rapport.  

4.1.   DFmedian 
Rum med DFmedian över 1,0% är godkänd. 
 
Hus 1 
Zoner på PLAN 9 

 Dagsljusanalysen är utförd för den del av rummen som är avsedda för permanent vistelse. En mer 
detaljerad planritning förväntas utformas i ett senare skede utifrån behoven hos de framtida 
hyresgästerna. En mer detaljerad analys med hänsyn till interna partitioner och material kommer sedan 
att utföras för att uppskatta prestanda för varje rum baserat på de valda kriterierna. 

Zoner på PLAN 10 
 Beskrivningen om PLAN 9 gäller även lokalerna på PLAN 10. 

 När det gäller lägenheterna uteslöts kommunikationsytorna, hallarna och badrummen från analysen. För 
rum vars dagsljusprestanda inte uppfyller minimikriterierna kan ett ljusfärgat golv med högre än det 
”vanliga” ljusreflekteringsvärdet (LRV > 30%) hjälpa, men valet av relevant produkt utförs i senare 
skede. Med tanke på att det är en befintlig byggnad är ändringar av fönstrens storlekar inte möjliga. 

Zoner på PLAN 11-14 
 De flesta av de undersökta zonerna som inte uppfyller minimikraven för dagsljus ligger bakom 

balkongen. Analysen är utförd för den totala ytan av de undersökta rummen och de material som antogs 
baseras på standardrekommendationerna och gemensamma marknadsproduktegenskaper. En mer 
detaljerad dagsljusanalys baserad på justeringar av planritningarna och efter val av produkter kommer 
att behövas för att uppskatta dagsljusnivån inomhus. 

 
 
Hus 2 
Zoner på PLAN 10 

 Några av de undersökta rummen uppfyller inte minimikraven för dagsljus. Detta beror på det befintliga 
djupet i några av rummen. Ett ljusfärgat golv med ett högre ljusreflekteringsvärd än det ”vanliga” 
(LRV> 30%) kan hjälpa, men valet av relevant produkt ska göras av framtida hyresgäster. Med tanke på 
att det är en befintlig byggnad är ändringar av fönstrens storlekar inte möjliga. 

 
Zoner på PLAN 11-14 

 Analysen är utförd för den totala ytan av de undersökta rummen och de material som antogs baseras på 
standardrekommendationerna och gemensamma marknadsproduktegenskaper. En mer detaljerad 
dagsljusanalys baserad på justeringar av planritningarna och efter val av produkter kommer att behövas 
för att uppskatta dagsljusnivån inomhus. 
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5. Slutsats  

Hus 2 

Totalt 
antal zoner 

Godkända zoner 
(DFmedian ≥ 1%) 

Procentandel av godkända zoner 
(DFmedian ≥ 1%) 

3. PLAN 10 7 5 71.4% 

4. PLAN 11 13 8 61.5% 

5. PLAN 12 13 9 69.2% 

6. PLAN 13 13 12 92.3% 

7. PLAN 14 13 13 100.0% 

Total 59 47 79.7% 

Hus 1

Totalt 
antal zoner 

Godkända zoner 
(DFmedian ≥ 1%) 

Procentandel av godkända zoner 
(DFmedian ≥ 1%) 

2. PLAN 9 3 0 0.0% 

3. PLAN 10 12 5 41.7% 

4. PLAN 11 40 18 45.0% 

5. PLAN 12 42 19 45.2% 

6. PLAN 13 42 23 54.8% 

7. PLAN 14 36 22 61.1% 

Total 175 87 49.7% 

 
  



BILDHUGGAREN 11 DAGSLJUS PLAN 9
2021-09-08 - Bilaga 1
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BILDHUGGAREN 11 DAGSLJUS PLAN 10
2021-09-08 - Bilaga 1
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BILDHUGGAREN 11 DAGSLJUS PLAN 11
2021-09-08 - Bilaga 1
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BILDHUGGAREN 11 DAGSLJUS PLAN 12
2021-09-08 - Bilaga 1
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BILDHUGGAREN 11 DAGSLJUS PLAN 13
2021-09-08 - Bilaga 1

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

0,0% 1,0%
DAGSLJUSFAKTOR

N

FG +35.82

FG +35.82
FG +35.82

FG +35.25

FG +35.82

DM

HISS HISS HISS

HISS



BILDHUGGAREN 11 DAGSLJUS PLAN 14
2021-09-08 - Bilaga 1

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

0,0% 1,0%
DAGSLJUSFAKTOR

N

FG +38.57 FG +38.57 FG +38.57

FG +38.57

FG +38.00

DM

HISS HISS HISS

HISS



Dagsljusanalys Liljewall Arkitekter AB

VÅNINGSPLAN ZONNUMMER DAGSLJUS-GRANSKADE 

GOLVYTA (m²)

DAGSLJUSFAKTOR 

MEDIAN (DF MEDIAN) 

(%)

BETYG

2. PLAN 9 200 320.2 0.6

2. PLAN 9 201 236.1 0.4

2. PLAN 9 202 33.6 0.4

3. PLAN 10 300 208.2 0.3

3. PLAN 10 301 183.6 1.1

3. PLAN 10 302 47.5 0.2

3. PLAN 10 303 44.3 1.0

3. PLAN 10 304 39.5 1.0

3. PLAN 10 305 32.7 1.3

3. PLAN 10 306 29.5 0.8

3. PLAN 10 307 29.5 0.7

3. PLAN 10 308 25.5 0.8

3. PLAN 10 309 24.8 0.7

3. PLAN 10 310 24.7 0.7

3. PLAN 10 311 23.7 1.6

3. PLAN 10 312 23.3 0.6

3. PLAN 10 313 19.8 0.7

3. PLAN 10 314 15.6 2.3

3. PLAN 10 315 15.3 1.0

3. PLAN 10 316 14.3 3.2

3. PLAN 10 317 10.8 1.3

3. PLAN 10 318 7.1 1.8

4. PLAN 11 400 34.6 0.5

4. PLAN 11 401 31.3 0.9

4. PLAN 11 402 25.4 0.7

4. PLAN 11 403 22.5 0.4

4. PLAN 11 404 22 1.2

4. PLAN 11 405 21.7 0.7

4. PLAN 11 406 21.5 3.8

4. PLAN 11 407 21.4 0.6

4. PLAN 11 408 21.1 0.6

4. PLAN 11 409 20.7 0.6

4. PLAN 11 410 20.6 0.7

4. PLAN 11 411 20.6 0.7

4. PLAN 11 412 20.3 0.6

4. PLAN 11 413 16.7 1.1

4. PLAN 11 414 14.2 0.7

4. PLAN 11 415 13.5 1.5

4. PLAN 11 416 13.4 1.8

4. PLAN 11 417 13.1 0.3

4. PLAN 11 418 13.1 0.2

4. PLAN 11 419 13.1 0.3

4. PLAN 11 420 13.1 0.4

4. PLAN 11 421 13.1 0.3

4. PLAN 11 422 13.1 0.4

4. PLAN 11 423 12.6 1.2

4. PLAN 11 424 12.6 1.3
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Dagsljusanalys Liljewall Arkitekter AB

VÅNINGSPLAN ZONNUMMER DAGSLJUS-GRANSKADE 

GOLVYTA (m²)

DAGSLJUSFAKTOR 

MEDIAN (DF MEDIAN) 

(%)

BETYG

4. PLAN 11 425 12.5 1.3

4. PLAN 11 426 12.5 1.2

4. PLAN 11 427 12.3 1.6

4. PLAN 11 428 12.3 1.4

4. PLAN 11 429 11.9 1.2

4. PLAN 11 430 11.8 0.8

4. PLAN 11 431 11.1 0.5

4. PLAN 11 432 10.8 0.5

4. PLAN 11 433 9.2 0.5

4. PLAN 11 434 9.2 0.6

4. PLAN 11 435 8.8 1.9

4. PLAN 11 436 8.8 0.6

4. PLAN 11 437 8.8 2.1

4. PLAN 11 438 8.8 1.7

4. PLAN 11 439 8.6 1.3

4. PLAN 11 440 8.6 2.1

4. PLAN 11 441 8.6 1.7

4. PLAN 11 442 8.2 0.5

4. PLAN 11 443 8.2 1.5

4. PLAN 11 444 8.2 2.8

4. PLAN 11 445 8.2 1.0

4. PLAN 11 446 8.1 0.8

4. PLAN 11 447 8.1 1.5

4. PLAN 11 448 7.9 1.6

4. PLAN 11 449 7.6 1.8

4. PLAN 11 450 6.9 0.8

4. PLAN 11 451 6.6 1.1

4. PLAN 11 452 4.5 3.2

5. PLAN 12 500 25.4 0.6

5. PLAN 12 501 22.6 0.6

5. PLAN 12 502 22.6 0.6

5. PLAN 12 503 22.6 0.7

5. PLAN 12 504 22.5 0.6

5. PLAN 12 505 22.1 3.4

5. PLAN 12 506 22 1.5

5. PLAN 12 507 21.4 0.7

5. PLAN 12 508 21.4 0.7

5. PLAN 12 509 18.4 0.9

5. PLAN 12 510 18.4 0.8

5. PLAN 12 511 18.4 0.8

5. PLAN 12 512 18.4 0.8

5. PLAN 12 513 18.4 0.8

5. PLAN 12 514 18.4 1.0

5. PLAN 12 515 16.7 1.2

5. PLAN 12 516 14.2 2.0

5. PLAN 12 517 13.5 1.6

5. PLAN 12 518 13.4 1.3
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Dagsljusanalys Liljewall Arkitekter AB

VÅNINGSPLAN ZONNUMMER DAGSLJUS-GRANSKADE 

GOLVYTA (m²)

DAGSLJUSFAKTOR 

MEDIAN (DF MEDIAN) 

(%)

BETYG

5. PLAN 12 519 12.3 1.5

5. PLAN 12 520 12.3 1.2

5. PLAN 12 521 12.3 1.6

5. PLAN 12 522 12.3 2.1

5. PLAN 12 523 12.2 1.1

5. PLAN 12 524 12 0.9

5. PLAN 12 525 12 1.4

5. PLAN 12 526 11.7 1.4

5. PLAN 12 527 11.5 0.4

5. PLAN 12 528 11.4 0.4

5. PLAN 12 529 11.4 0.4

5. PLAN 12 530 11.4 0.3

5. PLAN 12 531 11.4 0.3

5. PLAN 12 532 11.4 0.3

5. PLAN 12 533 9.9 1.8

5. PLAN 12 534 9.9 2.2

5. PLAN 12 535 9.7 1.9

5. PLAN 12 536 9.7 1.5

5. PLAN 12 537 9.4 1.9

5. PLAN 12 538 9.4 1.5

5. PLAN 12 539 9.4 2.1

5. PLAN 12 540 9.3 1.0

5. PLAN 12 541 9.2 1.6

5. PLAN 12 542 9.2 1.5

5. PLAN 12 543 9.2 1.5

5. PLAN 12 544 9.2 0.7

5. PLAN 12 545 9.2 0.8

5. PLAN 12 546 9.2 1.7

5. PLAN 12 547 8.2 2.8

5. PLAN 12 548 8.2 1.3

5. PLAN 12 549 5 0.7

5. PLAN 12 550 5 0.6

5. PLAN 12 551 5 0.6

5. PLAN 12 552 5 0.6

5. PLAN 12 553 5 0.7

5. PLAN 12 554 5 0.8

6. PLAN 13 600 25.4 1.2

6. PLAN 13 601 22.9 0.6

6. PLAN 13 602 22.5 0.8

6. PLAN 13 603 22.3 0.7

6. PLAN 13 604 22.3 0.6

6. PLAN 13 605 22.1 3.8

6. PLAN 13 606 22 1.8

6. PLAN 13 607 21.6 0.7

6. PLAN 13 608 21.3 0.6

6. PLAN 13 609 16.7 1.2

6. PLAN 13 610 15 0.9
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Dagsljusanalys Liljewall Arkitekter AB

VÅNINGSPLAN ZONNUMMER DAGSLJUS-GRANSKADE 

GOLVYTA (m²)

DAGSLJUSFAKTOR 

MEDIAN (DF MEDIAN) 

(%)

BETYG

6. PLAN 13 611 14.8 1.0

6. PLAN 13 612 14.2 1.3

6. PLAN 13 613 14.1 1.3

6. PLAN 13 614 14.1 1.1

6. PLAN 13 615 14.1 1.1

6. PLAN 13 616 14.1 1.1

6. PLAN 13 617 13.5 1.3

6. PLAN 13 618 13.4 1.3

6. PLAN 13 619 12.8 0.3

6. PLAN 13 620 12.8 0.3

6. PLAN 13 621 12.8 0.2

6. PLAN 13 622 12.8 0.3

6. PLAN 13 623 12.8 0.3

6. PLAN 13 624 12.8 0.3

6. PLAN 13 625 12.3 1.5

6. PLAN 13 626 12.3 1.7

6. PLAN 13 627 11.9 1.4

6. PLAN 13 628 11.9 1.7

6. PLAN 13 629 11.6 0.9

6. PLAN 13 630 11.5 1.6

6. PLAN 13 631 11.5 1.3

6. PLAN 13 632 11.5 1.5

6. PLAN 13 633 9.9 2.2

6. PLAN 13 634 9.9 2.1

6. PLAN 13 635 9.8 1.9

6. PLAN 13 636 9.7 1.6

6. PLAN 13 637 9.7 1.7

6. PLAN 13 638 9.7 2.0

6. PLAN 13 639 9.6 2.2

6. PLAN 13 640 9.3 1.8

6. PLAN 13 641 9.3 1.6

6. PLAN 13 642 9.2 1.0

6. PLAN 13 643 9.2 1.2

6. PLAN 13 644 9.1 1.1

6. PLAN 13 645 8.5 1.8

6. PLAN 13 646 8.3 2.0

6. PLAN 13 647 8.2 3.1

6. PLAN 13 648 8.2 1.5

6. PLAN 13 649 7.3 0.5

6. PLAN 13 650 7.3 0.5

6. PLAN 13 651 6.5 0.5

6. PLAN 13 652 6.5 0.5

6. PLAN 13 653 6.5 0.6

6. PLAN 13 654 6.5 0.5

7. PLAN 14 700 25.4 1.2

7. PLAN 14 701 22.8 0.8

7. PLAN 14 702 22.8 0.7
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Dagsljusanalys Liljewall Arkitekter AB

VÅNINGSPLAN ZONNUMMER DAGSLJUS-GRANSKADE 

GOLVYTA (m²)

DAGSLJUSFAKTOR 

MEDIAN (DF MEDIAN) 

(%)

BETYG

7. PLAN 14 703 22.5 3.7

7. PLAN 14 704 22.5 1.3

7. PLAN 14 705 22 2.4

7. PLAN 14 706 21.8 0.7

7. PLAN 14 707 21.8 0.7

7. PLAN 14 708 21.6 0.7

7. PLAN 14 709 18.5 1.0

7. PLAN 14 710 18.4 0.8

7. PLAN 14 711 17.8 1.3

7. PLAN 14 712 16.7 1.2

7. PLAN 14 713 14.2 2.6

7. PLAN 14 714 13.5 1.7

7. PLAN 14 715 13.4 1.6

7. PLAN 14 716 12.8 0.3

7. PLAN 14 717 12.8 1.5

7. PLAN 14 718 12.3 1.8

7. PLAN 14 719 12.3 2.2

7. PLAN 14 720 12 1.2

7. PLAN 14 721 11.9 1.6

7. PLAN 14 722 11.9 1.4

7. PLAN 14 723 11.9 1.5

7. PLAN 14 724 11.8 1.5

7. PLAN 14 725 11.2 0.5

7. PLAN 14 726 11.2 0.4

7. PLAN 14 727 11.2 0.4

7. PLAN 14 728 11.2 0.5

7. PLAN 14 729 10.8 0.5

7. PLAN 14 730 10 2.0

7. PLAN 14 731 9.9 2.3

7. PLAN 14 732 9.8 2.2

7. PLAN 14 733 9.7 2.2

7. PLAN 14 734 9.6 1.9

7. PLAN 14 735 9.2 1.2

7. PLAN 14 736 9.2 1.3

7. PLAN 14 737 9.2 1.8

7. PLAN 14 738 9.1 1.4

7. PLAN 14 739 9.1 2.3

7. PLAN 14 740 8.8 2.0

7. PLAN 14 741 8.8 2.1

7. PLAN 14 742 8.5 1.9

7. PLAN 14 743 8.2 2.8

7. PLAN 14 744 8.2 1.5

7. PLAN 14 745 8 2.0

7. PLAN 14 746 5.4 0.9

7. PLAN 14 747 5.4 1.0

7. PLAN 14 748 5.1 0.8
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